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1.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή MS 01-01 θαζψο θαη ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή MS 01-
02 αλαθέξνληαη ζηνπο Μεηξεηηθνχο ηαζκνχο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Metering 
Stations), νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ Φ.Α. ζηνπο 
ζηαζκνχο ζπκπίεζεο Φ.Α. γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ.  
 

Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 

Αλαζεώξεζε Ηκεξνκελία Αληηθείκελν 

MS 01-01 0 18.9.2012 Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο κεραλνινγηθήο θαηαζθεπήο 
ησλ Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ 
γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ Φ.Α. ζηνπο 
ζηαζκνχο ζπκπίεζεο Φ.Α. γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ. 

MS 01-01 1 28.3.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-01 Rev 0 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 
1. Γπλαηφηεηα ρξήζεο θιαληδψλ ηχπνπ slip-on. 
2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηξεηή ζεηηθήο 

κεηαηφπηζεο. 
3. Αιιαγή ησλ κέγηζησλ επηζπκεηψλ δηαζηάζεσλ ησλ 

Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ. 
4. Πξνζζήθε πξνδηαγξαθψλ εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο. 
5. Καζνξηζκφο ηεο κέγηζηεο ζπρλφηεηαο HF ηνπ 

κεηξεηή ζεηηθήο κεηαηφπηζεο. 
6. Αιιαγή ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ 

έλδεημεο ηεο πίεζεο εμφδνπ. 

MS 01-01 2 30.7.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-01 Rev 1 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 
1. Ζ πεξίθξαμε ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθή εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο (MWS 01-01/1 άξζξν 4) 

MS 01-01 3 15.9.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-01 Rev 2 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 
1. Απαηηήζεηο ζνξχβνπ (MS 01-01/2 άξζξν 8). 
2. Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (MS 01-01/2 άξζξν 

10.3). 

MS 01-01 4 2.3.2015 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-01 Rev 3 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 
3. Γηφξζσζε ζηνπ Πίλαθα 1 – Καηάινγνο Τιηθψλ θαη 

ηνπ Τπνκλήκαηνο (δηαγξαθή ηνπ Μεηαδφηε πίεζεο 
ζηνλ αγσγφ εηζφδνπ). 

4. Γηεπθξίληζε ησλ ζπλζεθψλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηακέηξσλ ησλ αγσγψλ 
ζηελ κέγηζηε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αεξίνπ (§ 5.1). 

5. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κεηαιιηθψλ 
ηκεκάησλ ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ηνπ 
ζπηλζεξηζηή (§ 5.7.2). 

6. Πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο ξνπήο αλνίγκαηνο / 
θιεηζίκαηνο ησλ βαλψλ  (§ 5.8.3). 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ειέγρσλ ησλ θίιηξσλ (§ 
5.10.2). 

8. Πξνζζήθε πξνδηαγξαθήο γηα ηνλ κεηξεηή αεξίνπ (§ 
5.11.1). 

9. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηξεηή αεξίνπ γηα 
δπλακηθφηεηεο 600 Nm

3
/h.  Πξνζζήθε κεηξεηή 

αεξίνπ γηα δπλακηθφηεηεο 300 Nm
3
/h (§ 5.11.3). 

10. Αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ γελλήηξηα 
παικψλ ηνπ κεηξεηή αεξίνπ κε κέγεζνο G40 (§ 
5.11.5). 

11. Πξνζδηνξηζκφο ησλ επζχγξακκσλ ηκεκάησλ πξηλ 
θαη κεηά ησλ κεηξεηή αεξίνπ (§ 5.11.8). 

12. Πξνζδηνξηζκφο ελδεηθηηθήο ηηκήο γηα Over θαη Under 
Pressure Shut Off ηεο βάλαο αθαξηαίαο δηαθνπήο (§ 
5.12). 

13. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πδξαπιηθψλ ειέγρσλ ηεο 
αλεπίζηξνθεο βάλαο (§ 5.13.5). 

14. Αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα Δλδεηθηηθά φξγαλα 
πίεζεο (§ 5.14.3). 
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15. Αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην Δλδεηθηηθφ φξγαλν 
κέηξεζεο ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο (§ 5.18.3) θαη ηνπ 
βαζκνχ πξνζηαζίαο (§ 5.18.7). 

16. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηεο θακπίλαο 
ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο πηλαθίδαο (§ 7.2). 

MS 01-01 5 27.9.2017 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-01 Rev 4 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 
1. Αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Αλεπίζηξνθε 

βάλα (check valve) § 5.13.2. 

 

MS 01-02 0 18.9.2012 Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο γηα ηα PILLAR ησλ 
ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ θαη ζπζθεπψλ γηα ηνλ έιεγρν, 
κεηαθνξά ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ ησλ Μεηξεηηθψλ 
ηαζκψλ Αεξίνπ ζε έλα Κεληξηθφ εκείν Διέγρνπ κέζσ 
ζπζηήκαηνο SCADA. 

MS 01-02 1 28.3.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-02 Rev 0 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

1. Πξνζζήθε Μεηαδφηε ζεξκνθξαζίαο (Temperature 
Transmitter) ζηνλ αγσγφ εμφδνπ. 

2. Αιιαγή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο AMR. 

MS 01-02 2 2.3.2015 Αλαζεψξεζε ηεο MS 01-02 Rev 1 ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

1. Αιιαγή ζηελ πηλαθίδα ζήκαλζεο ηνπ πίιιαξ (§ 
13.8). 

 

MWS 01-01 0 14.4.2014 Δγθαηάζηαζε Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ Γηαλνκήο Φπζηθνχ 
Αεξίνπ  θαη ησλ πίιιαξ ειέγρνπ θαη ειεθηξνληθψλ 
νξγάλσλ. Καηαζθεπή ηνπ παξνρεηεπηηθνχ αγσγνχ. 

MWS 01-01 1 30.7.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MWS 01-01 Rev 0 ζηα αθφινπζα 
ζεκεία: 
1. Ζ πεξίθξαμε ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθή εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 

MWS 01-01 2 15.9.2014 Αλαζεψξεζε ηεο MWS 01-01 Rev 1 ζηα αθφινπζα 
ζεκεία: 
1. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

Κακπίλαο Οξγάλσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μνλάδσλ 
(PILLAR) εθηφο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ Μεηξεηηθνχ 
ηαζκνχ εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 

2. Σξνπνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ηεο 
πεξίθξαμεο  θαη ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ.  

MWS 01-01 3 27.9.2017 Αλαζεψξεζε ηεο MWS 01-01 Rev 2 ζηα αθφινπζα 
ζεκεία: 
1. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζηαζία ηνπ Μεηξεηηθνχ 

ηαζκνχ κε θνισλάθηα αλάζρεζεο εθφζνλ 
πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 
 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή έρεη ζηεξηρζεί ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο MRMS 01-01 θαη 
MRMS 03-03 ηεο ΓΔΠΑ. ε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ πξνδηαγξαθέο, έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νη 
ηχπνη ησλ ζηαζκψλ θαη νη αληίζηνηρνη θαηάινγνη πιηθψλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ κφλνλ 
ηα απαξαίηεηα κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζε Μεηξεηηθνχο ηαζκνχο.  
 
Ζ νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ησλ Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ είλαη: 

   300 Nm3/h 

   600 Nm3/h 

 1500 Nm3/h 
 
Ζ πίεζε εηζφδνπ θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 19 bar. 
 
Ζ Πξνδηαγξαθή απηή θαιχπηεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο 
Μεηξεηηθνχο ηαζκνχο αεξίνπ. 



ΓΔΠΑ 

ΑΝΑΘ. 5 / 27.9.2017 MS 01-01 ζειίδα 6 

 
2.  ΤΝΘΗΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
2.1.  Πνηόηεηα Αεξίνπ 
 
Σα εμαξηήκαηα ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ πνπ είλαη ζε επαθή κε ην αέξην ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ πιηθά θαηάιιεια γηα θπζηθφ αέξην. 
 
 
 
2.2.  Θεξκνθξαζία Δηζόδνπ 

 
Αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ην βάζνο ηνπ ζσιήλα εηζφδνπ θ.ιπ., ε 
ζεξκνθξαζία εηζφδνπ ηνπ αεξίνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ -5ν C θαη +50ν C.  
 
 
2.3  Πίεζε Λεηηνπξγίαο 
 
Όιεο νη αλαθεξφκελεο πηέζεηο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή είλαη ζρεηηθέο πηέζεηο. 
 
Ζ πίεζε εηζφδνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη: 
  ειάρηζηε  :   6 bar 
  κέγηζηε    : 19 bar 
 
Ζ πίεζε εμφδνπ είλαη ίδηα κε ηελ πίεζε εηζφδνπ κεησκέλε θαηά ην άζξνηζκα ηεο πηψζεο 
πίεζεο πνπ επηθέξνπλ ηα κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα θαη νη αγσγνί ηνπ ζηαζκνχ. 
 
 
2.4  Σαρύηεηα Ρνήο Αεξίνπ 

 
Ζ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αεξίνπ ζηνπο ζσιήλεο ηνπ ζηαζκνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 
m/sec. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 

Ζ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
αθφινπζεο γεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο: 
 
EU DIRECTIVE 97/23/EC PED 
[Pressure Equipment Directive] 
 
EU DIRECTIVE 94/9/EC ATEX 
[Equipment Explosive Atmospheres Directive] 
 
ELOT EN 14382 
[Safety devices for gas pressure regulating stations and installations - Gas safety shut-off 
devices for inlet pressures up to 100 bar] 
 
ELOT EN 60547-5-6 
[Low-voltage switchgear and control gear - Part 5-6: Control circuit devices and switching 
elements, DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR)] 
 
DIN 2353 
[Non-soldering compression fittings with cutting ring - Complete fittings and survey] 
 
 
 
4. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 
4.1  ρεκαηηθό Γηάγξακκα Μεηξεηηθνύ ηαζκνύ (Metering Station) 
 
Σν ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ ηαζκνχ δίδεηαη ζην ζρέδην MS0101-PIP-1. 
 
 
4.2.  Γνκή ηνπ Μεηξεηηθνύ ηαζκνύ 

 
Ο ζηαζκφο ζα απνηειείηαη απφ έλα ξεχκα, πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη ζα 
έρεη δπλαηφηεηα δπλακηθφηεηαο 100% ηεο νλνκαζηηθήο ξνήο. 
 
ην ηέινο ηνπ ξεχκαηνο αθνινπζεί ην κεηξεηηθφ ηκήκα ηνπ ηαζκνχ. ην ηκήκα απηφ 
πεξηιακβάλεηαη θαηάιιεινο κεηξεηήο ηχπνπ rotary. 
 
ηελ έμνδν ηνπ ηαζκνχ ππάξρεη βάλα αθαξηαίαο δηαθνπήο, αλεπίζηξνθε βάλα θαη 
ζθαηξηθή βάλα εμφδνπ. 
 
4.2.1.  Καηάινγνο Τιηθψλ 
 
Αθνινπζεί πίλαθαο ησλ θπξηνηέξσλ πιηθψλ ηνπ ηαζκνχ. Οη αξηζκνί ηνπ θάζε είδνπο 
αλαθέξνληαη ζην ζρεκαηηθφ δηάγξακκα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΛΙΚΩΝ 

 
 

Item 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΜΔΣΡΗΣΙΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 

MS 

 
Πξνδηαγξαθή 

1 Μνλσηηθφο ζχλδεζκνο αγσγνχ εηζφδνπ 1 MS 01-01 

2 θαηξηθή βάλα αγσγνχ εηζφδνπ 1 MS 01-01 

3 Φίιηξν 1 MS 01-01 

4 Μεηξεηήο αεξίνπ ηχπνπ Rotary  
(Θεηηθήο Μεηαηφπηζεο) 

1 MS 01-01 

5 Βάλα Αθαξηαίαο Γηαθνπήο (Slam shut) 1 MS 01-01 

6 Αλεπίζηξνθε βάλα (check valve) 1 MS 01-01 

7 θαηξηθή βάλα αγσγνχ εμφδνπ  1 MS 01-01 

8 Μνλσηηθφο ζχλδεζκνο αγσγνχ εμφδνπ 1 MS 01-01 

9 Γηνξζσηήο φγθνπ  αεξίνπ - ΡΣΕ Corrector  1 MS 01-01 

10 Δλδεηθηηθφ φξγαλν πίεζεο αγσγνχ εηζφδνπ 
(0-25bar) 

1 MS 01-01 

11 Δλδεηθηηθφ φξγαλν πίεζεο αγσγνχ εμφδνπ 
(0-25bar) 

1 MS 01-01 

12 Δλδεηθηηθφ φξγαλν δηαθνξηθήο πίεζεο ζην 
θίιηξν (0-1bar) 

1 MS 01-01 

13 Μεηαδφηεο πίεζεο ζηνλ αγσγφ εμφδνπ (0-
25bar)  - Pressure Transmitter 

1 MS 01-02 

14 Μεηαδφηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αγσγφ 
εμφδνπ (-10°C έσο +50°C ) - Temperature 
Transmitter 

1 MS 01-02 

15 Θεξκνθπςέιε  (Thermowell) 1 MS 01-01 

16 Αληρλεπηήο αεξίνπ - Gas Detector 1 MS 01-02 

17 Βάλα απνζηξάγγηζεο θίιηξνπ 1 MS 01-01 

18 Βάλα απνθνπήο ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 7 MS 01-01 

19 Βάλα εμαέξσζεο 3 MS 01-01 

20 Αληρλεπηήο ζέζεο πνξηψλ ζηαζκνχ 
(Proximity Switch) 

2 MS 01-02 

21 ΑΛΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
Κακπίλα ζηαζκνχ 
 
Πιαίζην ζηαζκνχ 
 

  
 

MS 01-01 
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4.2.2 Φπζηθά Όξηα ζηαζκνχ 
 

Σα φξηα ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ακέζσο πξηλ ηνλ κνλσηηθφ  ζχλδεζκν εηζφδνπ θαη 
ακέζσο κεηά ηνλ κνλσηηθφ ζχλδεζκν εμφδνπ. 
 
Σα φξηα νξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζηαζκφ. 
 
4.2.3  Γπλακηθφηεηα ξνήο ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ 
 
Ο ηαζκφο θαη θάζε ζηνηρείν ηνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα παξέρνπλ ην 120%  ηεο 
νλνκαζηηθήο ξνήο, φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 1 ζε φιν ην εχξνο ηεο πίεζεο εμφδνπ, φπσο 
νξίδεηαη ζην Άξζξν 2.3 θαη ζε φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ ηνπ αεξίνπ. 
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5.  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμαξηεκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ Μεηξεηηθφ ηαζκφ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
 
5.1.  Κιάζε Πίεζεο ρεδηαζκνύ 

 
Λφγσ ηεο κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 19 bar, φιεο νη ζσιελψζεηο θαη ηα 
εμαξηήκαηα ηνπ ζηαζκνχ ζεσξνχληαη ζχκθσλεο κε ηελ θιάζε ANSI 150. 
 
Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιήλσλ πξνζδηνξίδνληαη κε κέγηζηε ηαρχηεηα ξνήο αεξίνπ 20 m/sec, 
ζε ζπλζήθεο πίεζεο P=6 bar θαη ζεξκνθξαζίαο Σ= 0˚C.  
 
Δληνχηνηο, γηα κεραλνινγηθνχο ιφγνπο, θαλέλαο ζσιήλαο δελ πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 
κηθξφηεξεο ησλ 2" εθηφο απφ ηνπο ζσιήλεο νξγάλσλ θαη ηνπο ζσιήλεο εμαεξηζκνχ. 
 
 
5.2.  σιήλεο θαη Δμαξηήκαηα 

 
Σν πιηθφ ηνπ ζσιήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ, 
είλαη ραιχβδηλνο αγσγφο ρσξίο ξαθή, θαηά API 5L, Grade B. 
 
Σν ειάρηζην πάρνο ζσιελψζεσλ είλαη: 

 4,8 mm γηα δηάκεηξν κέρξη 6” 

 6,35 mm γηα δηάκεηξν απφ 8” έσο 12” 
 
Σα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπγθνιιεηά, απφ ράιπβα ASTM A 234 WPB ή MSS SP 
75. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ANSI B 16-9.  
 
Οη θακπχιεο θαη νη ζπζηνιέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ελ ζεξκψ. 
 
πληειεζηήο ζρεδηαζκνχ 0,4 ιακβάλεηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζσιήλα. 
 
 
5.3.  Φιάληδεο 
 
5.3.1.  Τιηθά 
 
Οη θιάληδεο κπνξνχλ λα είλαη ηχπνπ slip-on ή κε ζπγθνιιεηφ ιαηκφ. 
 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θιαληδψλ ζα είλαη ζπγθνιινχκελνο αλζξαθνχρνο ράιπβαο. 
 
Υεκηθή χζηαζε 
 
Ζ βαζηθή ρεκηθή ζχζηαζε πξνζδηνξίδεηαη ζην πξφηππν ASTM 105.  
  
Ζ ζχλζεζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ηχπν: 
 
(C + Mn)/6 < 0,45% 
 
C λα κελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,25%. 
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Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Σα βαζηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζην πξφηππν ASTM A 104. 
 
Δληνχηνηο, ζηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, ε θαηαπφλεζε πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
ην 67,5% ηεο ηάζεο δηαξξνήο. 
 
5.3.2.  Καηαζθεπή 
 

Οη θιάληδεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ελ ζεξκψ ζθπξειάηεζεο. Πξέπεη λα 
γίλεη αλφπηεζε ηεο θιάληδαο γηα λα εμεπγελίδεηαη. 
 
Οη αθφινπζεο δηεξγαζίεο πξέπεη λα νινθιεξψλνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπο: 

 δηάηξεζε 

 θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο ζχλδεζεο 

 άλνηγκα νπψλ απφ ηελ κήηξα 

 θηλίξηζκα ηεο θχξηαο πιεπξάο ηεο θιάληδαο 

 θηλίξηζκα ησλ πιεπξψλ 
 
Οη πξνζφςεηο πξέπεη λα αλπςσζνχλ θαη λα γίλεη κηα ζπλερήο ζπεηξνεηδήο εγθνπή, 
ηχπνπ νδνλησηνχ ηειεηψκαηνο. 
 
5.3.3.  πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
 

Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 19 bar (ANSI Class 150). 
 
5.3.4.  Πξφηππα αλαθνξάο 
 

 Τιηθά   :  ASTM A 105 

 Γηαζηάζεηο  : ANSI B 16-5 

 Πίεζε   :  ANSI B 16-5 
 
5.3.5.  Έιεγρνη 
 

 νπηηθή επηζεψξεζε θηληξίζκαηνο 

 έιεγρνο δηαζηάζεσλ: ζχκθσλα κε ην ANSI πξφηππν B 16-5, 

 έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκθσλίαο ησλ πιηθψλ θαη ησλ    
     κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
 
5.3.6.  ήκαλζε 
 
Οη αθφινπζεο ελδείμεηο πξέπεη λα δίλνληαη ζηελ πιεπξά θάζε θιάληδαο: 

 νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, 

 θιάζε 

 ηχπνο ράιπβα 

 αξρηθά ή φλνκα θαηαζθεπαζηή. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΔΠΑ 

ΑΝΑΘ. 5 / 27.9.2017 MS 01-01 ζειίδα 12 

5.4.  Παξεκβύζκαηα 

 
5.4.1.  Τιηθά  
 
Πξέπεη λα γίλνληαη απφ πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα Φπζηθφ Αέξην. 
 
Πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Γελ πξέπεη  λα πεξηέρνπλ 
ακίαλην ζηελ ζχζηαζή ηνπο. 
 
 
5.4.2.  πλζήθεο ρξήζεο 
 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπγθφιιεζε θιαληδψλ, κε αλπςσκέλεο πξνζφςεηο. 
 
Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 19 bar. 
   
 
5.4.3.  Αλαθνξέο ζηαζεξψλ 
 

 πιηθά  : ANSI B 16-5 

 δηαζηάζεηο : ANSI B 16-5 
 
 
5.4.4.  Έιεγρνη 
 

 νπηηθή επηζεψξεζε επηθαλεηψλ 

 δηαζηαζηνινγηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ANSI B 16-5, 

 έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκθσλίαο ησλ πιηθψλ θαη κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
 
5.4.5.  ήκαλζε 
 

Γελ ζα ζεκαίλνληαη. 
 
5.4.6.  πζθεπαζία 
 
Θα παξαιακβάλνληαη θνκκέλα θαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν. 
 
 
 
5.5.  Κνριίεο 

 
5.5.1.  Τιηθά 
 

Πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζθπξήιαηεο ξάβδνπο ρξσκην-κνιπβδεληθνχ ράιπβα. 
 
Υεκηθή χζηαζε 
Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ράιπβα πξνζδηνξίδεηαη ζην πξφηππν ASTM Α 193 Gr B7. 
 
Υεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 
 ηάζε εθειθπζκνχ       :  R > 87,5 kg/m2 

 ηάζε δηαξξνήο       :  Δ > 73,5 g/mm2 

 επηκήθπλζε ζε δείγκα δηακ.2”    :  θαη’ ειάρηζην 16% 
 κείσζε ηεο εγθάξζηαο επηθάλεηαο   :  θαη’ ειάρηζην 50% 



ΓΔΠΑ 

ΑΝΑΘ. 5 / 27.9.2017 MS 01-01 ζειίδα 13 

 
5.5.2  Καηαζθεπή 
 

Οη ξάβδνη πθίζηαληαη ζεξκηθή θαηεξγαζία πξηλ ή κεηά ηελ θνπή ηνπ ζπεηξψκαηνο.  Ζ 
ζεξκηθή θαηεξγαζία γίλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ξάβδνπ. Μπνξεί φκσο λα αθεζεί 
αθαηέξγαζην έλα κήθνο 5 ριζη ζην κέζνλ ηεο ξάβδνπ. Σν ζπείξσκα θφβεηαη ζε ξάβδνπο 
νη νπνίεο έρνπλ πξνεγνπκέλσο επζπγξακκηζηεί. Σα άθξα ινμνηνκνχληαη θαη 
θαζαξίδνληαη. 
 
Σα ζπεηξψκαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ISO. 
 
  
5.5.3.  πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
 
Οη θνριίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ θιαληδψλ. 
 
Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 19 bar. 
 
  
5.5.4.  Πξφηππα αλαθνξάο 
 

 Τιηθά    : ASTM A 193 Gr. B7 

 Γηαζηάζεηο  : ANSI B 16-5 

 πεηξψκαηα  : Καηά ISO 
 
5.5.5.  Έιεγρνη θαη δνθηκέο   
 
Έιεγρνο κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM A 193. 
 

 Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ ζπεηξσκάησλ. 
 

 Ο έιεγρνο ησλ ζπεηξσκάησλ θαηά ISO. 
 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ ζχζηαζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ  
      κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
 
 
5.4.6.  ήκαλζε 
 
ηελ άθξε θάζε ξάβδνπ ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα καξθάξεη ηελ θίξκα θαη ηελ έλδεημε 
Β7. 
 
 
 
5.6. Πεξηθόριηα 

 
5.6.1. Τιηθά 
 

Σα εμαγσληθά παμηκάδηα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ξάβδνπο αλζξαθνχρνπ ράιπβα. 
 
Υεκηθή χζηαζε 
 
Ζ ρεκηθή ζχζηαζε πξνζδηνξίδεηαη ζην ASTM πξφηππν Α 194. 
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Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Ζ ζθιεξφηεηα ηνπ ράιπβα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ : 
 

-  248 θαη 352 βαζκψλ Brinell ή 
-  24 θαη 37 βαζκψλ Rockwell. 

 
5.6.2 Καηαζθεπή 
 
Γηα δηακέηξνπο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηεο 1”, ηα πεξηθφριηα θφβνληαη απφ ηξαβερηέο 
θπιηλδξηθέο ξάβδνπο. Μεηά απφ απηφ γίλεηαη ε δηάηξεζε θαη ε θαηεξγαζία. Κάζε 
πεξηθφριην πξέπεη λα έρεη ην ιηγφηεξν κία επηθάλεηα θηληζαξηζκέλε. Κφβεηαη ζπείξσκα 
θαηά ISO. Σα πεξηθφριηα ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή θαηεξγαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζε βξαδεία 
ςχμε, εκβάπηηζε θαη ζθιήξπλζε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 454° C. 
 
5.6.3.  πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
 
Θα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλαξκνιφγεζε ησλ θιαληδψλ. 
 
Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 19 bar. 
  
5.6.4.  Πξφηππα αλαθνξάο 
 

 Τιηθά     : ASTM A 194 Gr. 2Ζ 

 Γηαζηάζεηο    : ANSI B 16-5 

 πεηξψκαηα : Καηά ISO 
 
5.6.5.  Έιεγρνη θαη δνθηκέο   
 

 Έιεγρνο κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

 ASTM A 194. 

 Έιεγρνο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ANSI B 16-5 

 Οπηηθή επηζεψξεζε  

 Ο έιεγρνο ησλ ζπεηξσκάησλ θαηά ISO. 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ ζχζηαζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 

 
 
5.6.6.  ήκαλζε 
 
Κάζε πεξηθφριην ζα καξθάξεηαη κε ηελ θίξκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ έλδεημε 2Ζ. 
 
 
5.7.  Μνλσηηθνί ύλδεζκνη 

 
5.7.1.  Γεληθά 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ αγσγφ εηζφδνπ θαη ζηνλ αγσγφ εμφδνπ 
ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ. 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα είλαη ηχπνπ κπινθ κε θιαληδσηά άθξα. 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε απφζηαζε 
ηεο θαηψηεξεο θιάληδαο απφ ην έδαθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 cm. 
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5.7.2.  Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπήο 
 
Τιηθά 
 
Σα κεηαιιηθά ηκήκαηα ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ ζα γίλνληαη απφ ζπγθνιιήζηκν 
αλζξαθνχρν ράιπβα. Ζ κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα CEV (Carbon Equivalent) ηνπ 
ράιπβα θαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άθξσλ ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ πνπ ζα 
ζπγθνιιεζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ πξνδηαγξαθψλ BS EN 
ISO 3183:2012 ή ελαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ πξνδηαγξαθψλ EN 10208-
1:2009. 
 
Σα  ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα επηιεγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο έηζη 
ψζηε ε ειηθία ηνπο, ε δξάζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αεξίνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ λα κελ ηξνπνπνηνχλ πξφσξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
ζπλδέζκνπ. 
 
Όια ηα κέξε ηνπ ζπλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε κεραληθέο, ρεκηθέο θαη 
ζεξκηθέο επηδξάζεηο, πνπ ελδερνκέλσο ππνζηνχλ. 
 
ρεδίαζε θαη Γηαζηάζεηο 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη πξέπεη λα είλαη ηχπνπ κπινθ θαη λα κελ κπνξνχλ λα 
απνζπλαξκνινγεζνχλ ζε θνκκάηηα.  
 
Ζ θιάζε πίεζεο είλαη ANSI 150. Οη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν API 5L, grade B. 
 
Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
96% ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα 
ηνπνζεηεζνχλ. 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε 
θαηάιιεια ειεθηξφδηα γηα ηελ ζχλδεζε ζπηλζεξηζηψλ (spark gaps) αληηθεξαπληθήο 
πξνζηαζίαο. 
ε θάζε κνλσηηθφ ζχλδεζκν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζπηλζεξηζηήο βαξέσο 
βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε πιήξσζε αδξαλνχο αεξίνπ (heavy duty inert gas filled spark 
gaps) ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή IEC 62561-3. Σα θαιψδηα ζχλδεζεο ηνπ 
ζπηλζεξηζηή κε ηα άθξα ηνπ κνλσηηθνχ ζπλδέζκνπ θαζψο θαη ην θαιψδην πξνο ηελ 
γείσζε ηνπ κεηξεηηθνχ ζηαζκνχ ζα είλαη δηαηνκήο 25 mm2. 
 
 
Γηαδηθαζία Καηαζθεπήο 
 
Οη ζπγθνιιήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πξνδηαγξαθήο API 
1104. 
 
Σα ειαηηψκαηα πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία  ηεο πξνδηαγξαθήο 
ASTM A 234. 
 
Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε επνμεηδηθή 
επηθάιπςε, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 500 κm.  
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Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε 
επνμεηδηθή επηθάιπςε, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 60 κm.  
 
Ζ επνμεηδηθή επηθάιπςε πξέπεη λα αληέρεη ζην πεξηβάιινλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε 
ζπκππθλψκαηα πνπ ηπρφλ κεηαθέξεη, ζε πεξηζηαζηαθφ πέξαζκα λεξνχ θαη/ή κεζαλφιεο 
θαη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε ζσκαηίδηα (ζθφλεο θ.ιπ.) πνπ ηπρφλ κεηαθέξεη ην αέξην. 
 
 
Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα Μνλσηηθνχο πλδέζκνπο 
 
Ο ηχπνο ηνπ κνλσηηθνχ ζπλδέζκνπ έρεη δχν θιάληδεο. 
 
Απηέο νη θιάληδεο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ANSI B 
16-5, θιάζε 150 θαη ASTM A 105 θαη λα έρνπλ αλπςσκέλε πξφζνςε (RF). 
 
Όιεο νη δηαζηάζεηο δίλνληαη, ζε mm ζην παξαθάησ ζρήκα: 
 

 Γηα δηάκεηξν ζσιήλα  100 mm 
  L= 275±2 mm 
 

 Γηα δηάκεηξν ζσιήλα  150 mm 
  L= 306±2 mm 
 
 

L

P

 
 
 
 

 θαη P δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 
Πξέπεη λα πξνβιεθζεί, επίζεο, κηα ηθαλνπνηεηηθή, δηαξθήο, αληηδηαβξσηηθή, κε αγψγηκε 
πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ κεηαιιηθψλ  ηκεκάησλ (εθηφο απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ 
θιαληδψλ). 
 
 
5.7.3. Έιεγρνο Πνηφηεηαο 
 
Γνθηκέο θαη Δπηζεσξήζεηο 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη θαη βεβαηψλεη φηη νη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη είλαη ζχκθσλνη κε 
ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ζα θάλεη ηηο δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM A234 θαη φπσο 
πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ. 
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Γηα θάζε παξηίδα, ε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ράιπβα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη ηα κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα ειέγρνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφηππν ASTM A 234. 

 
Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνλσηηθνχ ζπλδέζκνπ 
πξέπεη λα ειεγρζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν API 5L. 
 
Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα ειέγρνληαη ξαδηνγξαθηθά θαηά API 1104. 
 
Πξηλ ηελ κφλσζε, νη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα δνθηκάδνληαη πδξαπιηθά, ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ: 

 10 ιεπηά ζε 1,5 θνξά ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, 

 μαλά ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, 

 επαλάιεςε ηεο δνθηκήο δπν θνξέο. 
 
Μεηά ηελ πδξαπιηθή δνθηκή θαη κεηά ηελ κφλσζε, φινη νη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη πξέπεη λα 
ππνζηνχλ κηα δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζε πίεζε 6 bar γηα 10 ιεπηά. Ζ ζηεγαλφηεηα ζα 
ειέγρεηαη κε αθξψδεο πιηθφ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία δηαξξνή. 
 
Μεηά απφ ηηο δπν αλσηέξσ δνθηκέο, ε εμσηεξηθή κφλσζε φισλ ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη 
λα ππνζηεί ειεθηξηθή κνλσηηθή δνθηκή ζε ηάζε 10.000 Vac / 50 Hz, γηα 1 ιεπηφ.  
 
Δπηπιένλ, φινη νη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα ππφθεηληαη ζε δνθηκή ειεθηξηθήο αληνρήο, κε 
παικηθή ηάζε 1.500 Vac / 50 Hz ησλ 5 sec, γηα 1 ιεπηφ.  Ζ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ 
ζπλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 ΜΧ. 
 
Πηζηνπνηεηηθά 
 
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη είλαη ζχκθσλνη κε απηή 
ηελ πξνδηαγξαθή ζα δίλνληαη ζηελ ΓΔΠΑ κε θάζε παξαιαβή. 
 
Θα απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 ηαπηφηεηα ηνπ κνλσηηθνχ ζπλδέζκνπ (ηχπνο, νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, νλνκαζηηθφ 
πάρνο άθξνπ, αξηζκφο ζεηξάο), 

 δηαδηθαζία θαηαζθεπήο (ζθπξειάηεζε ελ ζεξκψ, ζεξκηθή επεμεξγαζία), 

 πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ γηα ηνπο ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ  

 θαηαζθεπή ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ, 

 βαζκφο ράιπβα (απνδεδεηγκέλνο απφ ηα έγγξαθα δνθηκψλ κε αλαθνξά ζηνπο 
αξηζκνχο δηεξγαζηψλ),  

 δηαζηάζεηο ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ (ζπλεκκέλα ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ 
πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ), 

 ηδηφηεηεο ειεθηξηθήο κφλσζεο ησλ κνλσηηθψλ ζπλδέζκσλ (ζπλεκκέλα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί). 

 
ήκαλζε 
 
Οη κνλσηηθνί ζχλδεζκνη ζα ζεκαίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ιεπθφ ρξψκα 
αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε 120 mm ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άθξα.  
 
Οη αθφινπζεο ελδείμεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη : 

 φλνκα ή αξρηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 αξηζκφο ζεηξάο, 

 νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, 

 θιάζε πίεζεο, 
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 βαζκφο ράιπβα θαη αξηζκφο δηεξγαζηψλ. 
 
Δπηπιένλ ηεο ζήκαλζεο κε ρξψκα, νη αξηζκνί ζεηξάο ζα ηππψλνληαη ζηνπο κνλσηηθνχο 
ζπλδέζκνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζθξαγίδεο κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα. 
 
 
5.8. θαηξηθέο θιαληδσηέο βάλεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ 
 
5.8.1. Τιηθά 
 
ψκα 
 
Υπηφο αλζξαθνχρνο ράιπβαο ASTM A 216 Gr. WCB 
θπξήιαηνο αλζξαθνχρνο ράιπβαο ASTM A 105 
 
ηφκην θαη Λαηκφο 
 
Υπηφο ζηδεξνχρνο εκη-ράιπβαο ASTM A 126 Gr. B 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο  ASTM A 182 Gr. F 304 
 
Κνριίεο 
 
Αλζξαθνχρνο ράιπβαο ASTM A 307 Gr. B 
Υξσκηνκνιπβδαηλνχρνο ράιπβαο ASTM A 193 Gr. B 7 
   
5.8.2. Καηαζθεπή 
 
Ζ βάλα πξέπεη λα είλαη πιήξνπο δηάηξεζεο (full bore). 
 
Γηα βάλεο δηακέηξνπ 4” θαη κεγαιχηεξεο πξέπεη λα είλαη “trunnion type”. 
 
Ζ δηάηξεζε ησλ θιαληδψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ANSI B 16-5, θιάζε 150, κε 
αλπςσκέλε πξφζνςε θαη “νδνλησηφ ηειείσκα“. 
 
Οη βάλεο πξέπεη λα είλαη ππξάληνρεο (fire safe API 607 / API 6FA). 
Οη βάλεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε antistatic devices κεηαμχ ηνπ άμνλα θαη ηνπ ζψκαηνο 
ηεο βάλαο θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ άμνλα θαη ηεο ζθαίξαο. 
 
Οη ζθαηξηθέο βάλεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν API 6D, ν δε 
θαηαζθεπαζηήο ηεο βάλαο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά API 6D. 
 
5.8.3. Λεηηνπξγία 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζθαίξαο πξέπεη λα εθηειείηαη κε ηελ βνήζεηα κνρινχ ή θηβσηίνπ 
ηαρχηεηαο (gear box).  

 
ε θάζε πεξίπησζε, ε απαηηνχκελε δχλακε (ξνπή) γηα άλνηγκα/ θιείζηκν πξέπεη λα είλαη 
ζηα πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο δχλακεο (ζε θάζε πεξίπησζε κηθξφηεξε απφ 350 Nm). 
 
Όιεο νη βάλεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ ή ην θηβψηην ηαρχηεηαο 
(gear box) θαη ρεηξνηξνρφ. ηελ ζέζε αλνηθηή ή θιεηζηή, νη βάλεο πξέπεη λα κέλνπλ κε 
ηνλ κνριφ ή ηξνρφ ηνπο αθφκα θαη θιείλνληαο ηελ πφξηα ηεο θακπίλαο. 
 
5.8.4. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
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Οη βάλεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ.  
 
Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη 19 bar. 
 
 
5.8.5. Αλαθνξά Πξνηχπσλ 
 

 πιηθά  API 6 D 

 δηαζηάζεηο ANSI B 16-5 

 πίεζε  API 6 D 
 
 5.8.6. Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 
 

 πδξαπιηθνί έιεγρνη, 

 έιεγρνο αληνρήο ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ζε πίεζε 30 bar, 

 πδξαπιηθή δνθηκή εδξάλσλ ζε πίεζε 21 bar, 

 ιεηηνπξγία ηεο βάλαο θαη έιεγρνο φηη ν άμνλαο ηεο βάλαο είλαη ζηεγαλφο ζε 
πίεζε 21 bar, 

 πλεπκαηηθή δνθηκή, 

 δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ησλ εδξάλσλ ζε πίεζε 6 bar, 

 νπηηθή επηζεψξεζε ηνπ ηειεηψκαηνο θαη έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ,  

 έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκθσλίαο ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, 

 νη βάλεο πξέπεη λα ειέγρνληαη φηη είλαη ππξάληνρεο (fire safe) ζχκθσλα κε ην 
API 607 / API 6FA. 

 
 5.8.7.  ήκαλζε 
 
Κάζε βάλα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη φπσο παξαθάησ : 

 φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 νλνκαζηηθφ κέγεζνο, 

 θιάζε πίεζεο, 

 πιηθφ θπξίνπ ζψκαηνο, 

 θαηεχζπλζε θιεηζίκαηνο. 
 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν API 6 D. 
 
 
5.9. Βάλεο νξγάλσλ 
 
Οη βάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα φξγαλα πίεζεο ζα είλαη ζθαηξηθέο ή ηχπνπ αθίδαο 
(needle) κε βηδσηφ άθξν ½” NPT, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 
 
 
5.10 Φίιηξν 
 
Σν θίιηξν ζα ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ηνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα θαζαξηζηνχλ 
θαη αληηθαηαζηαζνχλ. 
 
Σν θίιηξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη απνζηξάγγηζε ή 
εμαέξσζε. 
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5.10.1 Υαξαθηεξηζηηθά 
 
Ηθαλφηεηα Φηιηξαξίζκαηνο 
 
Σν θίιηξν πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ην 98% ηεο ζθφλεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 5 κm, 
νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε ξνή ηνπ αεξίνπ.  
 
Ολνκαζηηθφ Μέγεζνο 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηεο εηζφδνπ ηνπ θίιηξνπ πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ. 
 
Πηψζε Πίεζεο 
 
Ζ κέγηζηε επηηξεπηή πηψζε πίεζεο ζην θίιηξν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 0,15 
bar, ζε νλνκαζηηθή ξνή, θαη ππφ πίεζε 6 bar.   
 
Γηαθνξηθφ Μαλφκεηξν 
 
Σν θίιηξν πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα δηαθνξηθφ καλφκεηξν κεηαμχ ηεο εηζφδνπ 
θαη εμφδνπ ηνπ θίιηξνπ κε δηαβάζκηζε απφ 0 κέρξη 1 bar.  
Απαηηνχληαη 2 βάλεο απνκφλσζεο ηνπ δηαθνξηθνχ καλνκέηξνπ. Σν καλφκεηξν πξέπεη λα 
αληέρεη κηα κέγηζηε ππεξπίεζε 19 bar. 
Σα ινηπά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθνξηθνχ καλνκέηξνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 5.18 ηνπ παξφληνο. 
 
 
Απνζηξάγγηζε-Δμαέξσζε 
 
ηνλ ππζκέλα ηνπ θίιηξνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο απνζηξάγγηζεο κε θιαληδσηή ή 
ζπγθνιιεηή ζθαηξηθή βάλα. Ζ βάλα ζα θιείλεηαη κε ηπθιή θιάληδα. 
 
 
5.10.2 Έιεγρνη 
 
Όιεο νη θνιιήζεηο ησλ ζσκάησλ ησλ θίιηξσλ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ξαδηνγξαθηθφ 
έιεγρν. Ζ θαηαζθεπή θαη νη έιεγρνη ησλ θίιηξσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ASME 
ηκήκα VIII. Όζνλ αθνξά ηηο ζπγθνιιήζεηο ησλ θίιηξσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη ζα 
γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ASME ηκήκα IX. 
  
Θα γίλεη έιεγρνο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζε 28,5 bar γηα ηνπιάρηζηνλ 20 min. 
   
Σα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πξέπεη λα δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
   
 
 
5.11 Μεηξεηήο αεξίνπ 
 
 
5.11.1 Αληηθείκελν 
 
Δίλαη ε αθξηβήο κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ παξέρεηαη ζηελ έμνδν ηνπ 
Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή Measuring Instrument Directive 
(MID Directive) 2004/22/EC. 
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5.11.2 Φχζε ηνπ αεξίνπ 
 
Σν δηεξρφκελν αέξην είλαη θπζηθφ αέξην. 
      
 
5.11.3. Σχπνο κεηξεηή 
      

Ο κεηξεηήο ζα είλαη ηχπνπ rotary θαη ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζεηηθήο 

κεηαηφπηζεο (positive displacement principle). 
 
Ο κεηξεηήο ζα είλαη θιαληδσηφο. Οη θιάληδεο ηνπ κεηξεηή ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ 
αθφινπζν πίλαθα θαζψο θαη κε ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 
 
Ζ δηαηνκή ηνπ κεηξεηή ζα έρεη ηελ ίδηα ή κεγαιχηεξε δηάκεηξν κε ηελ θιάληδα εμφδνπ ηνπ 
Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ. 
 
Σν κέγεζνο ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

Γπλακηθόηεηα 
Μεηξεηηθνύ 

ηαζκνύ 

Μέγεζνο 
Μεηξεηή 

DN Flange to Flange 
Distance 

mm 

300 Nm
3
/h G40 50 171 

600 Nm
3
/h G65 50 171 

1500 Nm
3
/h G250 100 241 

  
 
 
5.11.4 πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
     
Μέγηζηε Ρνή 
     
Ζ κέγηζηε ξνή ηνπ κεηξεηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ξνή ηνπ 
Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ. 
     
Ο κεηξεηήο πξέπεη λα έρεη πξνζσξηλή ηθαλφηεηα αληνρήο ζε ππεξθφξησζε 20%. 
     
Διάρηζηε Ρνή 
       
Ζ ειάρηζηε ξνή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξεηή ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε απφ ην 1:100 ηεο 
κέγηζηεο ξνήο. 
 

Αθξίβεηα   
         

Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξεηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Κνηλφηεηαο γηα κεηξήζεηο ηηκνιφγεζεο (fiscal).  
     
      Γηα  [     <     <  0.2     ]   = ± 2% 

      Γηα  [0.2      <      <      .] = ± 1% 
 
φπνπ: 

            = κέγηζηε ξνή 

            = ειάρηζηε ξνή 
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               = ξπζκφο ξνήο 
     
     

Πηψζε Πίεζεο 
     
Ζ πηψζε πίεζεο ζηνπο κεηξεηέο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5 mbar. 
 
Ζ κέηξεζε ηεο πηψζεο πίεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ κέγηζηε ξνή κε αέξα. 
 
Ζ δηεχζπλζε ξνήο ηνπ κεηξεηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη επθξηλψο θαη πάληνηε ζην ζψκα 
ηνπ κεηξεηή. 
 

     
5.11.5 Κεθαιή Έλδεημεο 
      
Ζ θεθαιή έλδεημεο πξέπεη λα έρεη καγλεηηθφ νδεγφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ επηζπκεηή ζέζε πεξηζηξέθνληαο ηελ θεθαιή, ρσξίο λα ζέηνπκε 
ηνλ κεηξεηή εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
    
Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη ηηο κεηξνχκελεο θαηαλαιψζεηο ζε άιιεο βνεζεηηθέο 
ζπζθεπέο (δηνξζσηή PTZ, flow calculators) κέζσ ηεο κεηξεηηθήο θεθαιήο.  
Ζ θεθαιή ηνπ κεηξεηή πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ γελλήηξηεο παικψλ:  
        LF:  παικνί ρακειήο ζπρλφηεηαο 

HF: παικνί πςειήο ζπρλφηεηαο 
   
Ζ γελλήηξηα παικψλ LF ζα παξάγεη 1 παικφ αλά 0,1 m3 ή αλά 1 m3. 
Ζ γελλήηξηα παικψλ HF ζα παξάγεη 100 έσο 3000 παικνχο αλά 1 m3. Δηδηθά γηα ηνπο 
κεηξεηέο κεγέζνπο G40 ε γελλήηξηα παικψλ κπνξεί λα παξάγεη έσο θαη δεθαπιάζηνπο 
παικνχο απφ ηνπο αλσηέξσ νξηδφκελνπο αλά 1 m3. 
 
 
5.11.6 Έιεγρνη    
       
Πξηλ ηελ παξαιαβή, ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εθηειέζεη δνθηκέο πίεζεο ζηνπο 
κεηξεηέο ππφ πίεζε 1,5 θνξέο ηελ κέγηζηε πίεζε εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ.   
         
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ππφ κνξθή πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν 
ζα παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο.       
 
Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ κεηξεηή ζα γίλεη ζε ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο απφ 
αλεμάξηεην εηδηθφ Αλαγλσξηζκέλν Δξγαζηήξην. Ο κεηξεηήο ζα ζθξαγηζηεί απφ ην 
εξγαζηήξην απηφ. 
             
5.11.7 Πηλαθίδα 
               
Ο κεηξεηήο ζα θέξεη πηλαθίδα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:        

 ην φλνκα θαη ηελ θίξκα ηνπ θαηαζθεπαζηή,     
 ην είδνο ηνπ κεηξεηή,              
 ν αξηζκφο ζεηξάο ηνπ κεηξεηή, 
 ε κέγηζηε ξνή,            
 ε ειάρηζηε ξνή,       
 ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο,      
 ε θαηεχζπλζε ηεο ξνήο αεξίνπ, 
 γηα θάζε γελλήηξηα παικψλ ζα αλαθέξεηαη ην πιήζνο ησλ παξαγφκελσλ 

παικψλ αλά m3. 
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5.11.8 Δγθαηάζηαζε 
 
Πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή ζα ππάξρνπλ ηα αθφινπζα κήθε επζχγξακκσλ ηκεκάησλ 
αγσγψλ θαη’ ειάρηζην: 
Πξηλ ηνλ κεηξεηή:  1 D 
Μεηά ηνλ κεηξεηή: 1 D 
(φπνπ D ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ) 
 
 
 
5.12 Βάλα αθαξηαίαο δηαθνπήο (Slam shut) 

 
Ζ βάλα αθαξηαίαο δηαθνπήο ζα ιεηηνπξγεί κε πηιφην θαη ζα δηαθφπηεη ηελ ξνή ηνπ αεξίνπ 
ζε πεξηπηψζεηο ππεξπίεζεο (over pressure shutoff) ή ππνπίεζεο (under pressure 
shutoff). 
 
 
5.12.1 Υαξαθηεξηζηηθά 
 
   Ζ δηαθνπή πξέπεη λα γίλεηαη θαη γηα ηηο δπν αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  p > p1 
  p < p2 
 
 φπνπ:  
 p = πίεζε εμφδνπ ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ. 
 p1 = πίεζε ηεο νπνίαο ε ηηκή κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 1,1 p θαη 1,5 p. 
 p2 = πίεζε ηεο νπνίαο ε ηηκή κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 0,7 p θαη 0,8 p. 
 
Δλδεηθηηθή ηηκή Over Pressure Shut Off: 19,5 bar 
Δλδεηθηηθή ηηκή Under Pressure Shut Off: 5 bar 
 
 
Ζ βάλα αθαξηαίαο δηαθνπήο ζα δηαζέηεη δηαθφπηε ηχπνπ πξνζέγγηζεο (proximity switch) 
γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηεο. 
 
 
5.12.2 Έιεγρνη 
 

 πδξαπιηθή δνθηκή αληνρήο ζηα 28,5 bar, 

 δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο, δει. 19 bar. 
 
  Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πξέπεη λα δίλνληαη απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή.   
 
 
 
5.13. Αλεπίζηξνθε βάλα (check valve) 

 
5.13.1. Τιηθά 
 
ψκα (body):  Υπηφο αλζξαθνχρνο ράιπβαο ASTM A 216 Gr. WCB 
Γίζθνο (plate):  Υξσκην-Νηθειηνχρνο αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM A 351 CF8M 
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Άμνλαο - Διαηήξηα (stem - spring):  Υξσκην-Νηθειηνχρνο αλνμείδσηνο ράιπβαο ASTM A 
182 F316L 
 
 
5.13.2. Καηαζθεπή 
 
Ζ αλεπίζηξνθε βάλα ζα είλαη ηχπνπ δηπινχ δίζθνπ (dual disc), wafer, κε θαηαζθεπή 
metal to metal. 
 
Ζ βάλα πξέπεη λα είλαη θιάζεο ANSI class 150, ππξάληνρε (fire safe API 607 / API 6FA). 
 
Ζ βάλα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν API 6D. 
 
 
 
 
5.13.3. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
 
Ζ βάλα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ.  
 
Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη 19 bar. 
 
 
5.13.4. Αλαθνξά Πξνηχπσλ 
 

 πιηθά  API 6 D 

 δηαζηάζεηο ANSI B 16-5 

 πίεζε  API 6 D 
 
 5.13.5. Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 
 

 πδξαπιηθνί έιεγρνη ζε 28,5 bar γηα ηνπιάρηζηνλ 20 min. 

 έιεγρνο αληνρήο ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ζε πίεζε 30 bar, 

 πδξαπιηθή δνθηκή εδξάλσλ ζε πίεζε 21 bar, 

 πλεπκαηηθή δνθηκή, 

 δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ησλ εδξάλσλ ζε πίεζε 6 bar, 

 νπηηθή επηζεψξεζε ηνπ ηειεηψκαηνο θαη έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ,  

 έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκθσλίαο ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, 

 νη βάλεο πξέπεη λα ειέγρνληαη φηη είλαη ππξάληνρεο (fire safe) ζχκθσλα κε ην API 
607 / API 6FA. 

 
 5.13.6. ήκαλζε 
 
Κάζε βάλα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη φπσο παξαθάησ: 
 

 φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 νλνκαζηηθφ κέγεζνο, 

 θιάζε πίεζεο, 

 πιηθφ θπξίνπ ζψκαηνο, 

 θαηεχζπλζε ξνήο. 
 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν API 6 D. 
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5.14 Δλδεηθηηθά όξγαλα Πίεζεο 

 
Σα ελδεηθηηθά φξγαλα κέηξεζεο πίεζεο ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο αγσγνχο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ψζηε λα ππάξρεη ηνπηθή έλδεημε ηεο πίεζεο. Σα φξγαλα 
θαίλνληαη ζην ρεκαηηθφ Γηάγξακκα MS0101-PIP-1. 
 
Σα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο πίεζεο έρνπλ 
σο αθνινχζσο : 
 
5.14.1. Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (NG) πνπ 

βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  
 
5.14.2.  Σα ελδεηθηηθά φξγαλα κέηξεζεο πίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα 

ζπλδεζνχλ ζε αλακνλή ½" ΝΡΣ male.   
 
5.14.3.  Σν αηζζεηήξην φξγαλν ζα είλαη ηχπνπ ζσιήλα Bourdon, ηχπνο “Petroleum”, 

θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, δηακέηξνπ 100mm, κε 
θαηαζθεπή, πιηθά θαη εγγχεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 837, θαη εμσηεξηθφ 
ηδάκη αζθαιείαο. 

 
5.14.4. Σν αηζζεηήξην φξγαλν πξέπεη λα αληέρεη ζε ππεξπηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 30% 

κεγαιχηεξεο απφ ην άλσ φξην ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο.  
 
5.14.5. Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε απφ ±1% F.S.  
 

5.14.6. Σα φξγαλα ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζεξκνθξαζία -10C έσο +60C θαη 
ζρεηηθή πγξαζία κέρξη 90%.  

 
5.14.7. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ΗΡ65. 
 
5.14.8. Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ησλ νξγάλσλ ζα είλαη: 0 - 25 bar.  
 
5.14.9. Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πάλσ κέξνο ησλ αγσγψλ 

αεξίνπ θαη λα είλαη εχθνια νξαηνί απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζπληήξεζεο.  
 
5.14.10.  Σα φξγαλα πίεζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο βαιβίδα αθίδνο 

πεξαζηή.  
 
 
5.15.  Θεξκνθπςέιεο (Thermowell) 
 

Οη ζεξκνθπςέιεο πξννξίδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ αγσγφ εμφδνπ ηνπ Μεηξεηηθνχ 
ηαζκνχ ψζηε λα ππνδερηνχλ:  

 Σν αηζζεηήξην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηνξζσηή φγθνπ (PTZ 
corrector).  

 Σν αηζζεηήξην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ (Temperature 
Transmitter). 

 
Σα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξκνθπςέιεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 
5.15.1.  Ζ ζεξκνθπςέιε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα 

S.S. 316. 
 
5.15.2.   Ζ ζηήξημε ηεο ζεξκνθπςέιεο ζηνλ αγσγφ αεξίνπ ζα είλαη βηδσηή κε ζπείξσκα 

¾” NPT male. 
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5.15.3.   Ζ ζεξκνθπςέιε ζα θέξεη ζην ειεχζεξν άθξν ηεο ζπείξσκα ½” NPT Female γηα 

ηελ ππνδνρή ηνπ αηζζεηεξίνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
5.15.4.   Σν εκβαπηηδφκελν κήθνο ηεο ζεξκνθπςέιεο ζα είλαη 60 mm, ε εζσηεξηθή ηξχπα 

ζα είλαη 7 mm θαη ην ειάρηζην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη 4,8 mm.   
 
5.15.5.   Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

ζεξκνθπςέιε ζα πξέπεη ε ζεξκνθπςέιε λα πιεξσζεί κε εηδηθφ ζεξκναγψγηκν 
πιηθφ. 

 
 
 
5.16.  Γείσζε - Γέθπξα Καζνδηθήο Πξνζηαζίαο 
 
ηελ γξακκή εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ, ζα ηνπνζεηεζεί κνλσηηθφο 
ζχλδεζκνο γηα λα απνκνλσζεί ν ηαζκφο απφ ην ζχζηεκα Καζνδηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 
δηθηχνπ. 
 
Σν κεηαιιηθφ πιαίζην, θαζψο θαη νη ζσιελψζεηο ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ζα ζπλδεζνχλ 
ζε κπάξα γείσζεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ζπλδεζεί κε ην ηξίγσλν γείσζεο πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί πιεζίνλ ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ.  Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα γεθπξσζνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ αγσγψλ ζπλέρεηαο (ράιθηλνη κνλσκέλνη 
αγσγνί 16 mm2) θαη ζα ζπλδεζνχλ ζην ηξίγσλν γείσζεο.  
 
 
Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εηδηθφ θηβψηην ζχλδεζεο θαη κέηξεζεο ηεο θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ εηζφδνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε γεθχξσζε ηνπ 
αγσγνχ εηζφδνπ (πξηλ ηνλ κνλσηηθφ ζχλδεζκν εηζφδνπ) γηα ηελ κέηξεζε θαη γεθχξσζε 
ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. 
 
 
5.17.   Γηνξζσηήο Όγθνπ Αεξίνπ (PTZ Corrector) 

 
 
Ο δηνξζσηήο φγθνπ αεξίνπ (PTZ Corrector) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο Μεηξεηηθνχο 
ηαζκνχο ζα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ αεξίνπ απφ ηνλ 
ζηαζκφ ζπκπίεζεο θαη αθνινχζσο ηελ ηηκνιφγεζή ηνπ. 
 
Ο δηνξζσηήο φγθνπ (PTZ Corrector) ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηνλ κεηξεηή Rotary Gas 
Meter ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ.  Θα ιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ 
αδηφξζσηνπ φγθνπ αεξίνπ απφ ηνλ κεηξεηή Rotary απφ ηελ παικηθή έμνδν LF (παικηθή 
έμνδνο ρακειήο ζπρλφηεηαο ηνπ κεηξεηή Rotary).  
 
Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηνξζσηή φγθνπ αεξίνπ (PTZ Corrector) 
δίδνληαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ MS 01-02/1 ηεο ΓΔΠΑ: ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (PILLAR) ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΗΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MS 01-01 
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5.18.   Δλδεηθηηθό όξγαλν κέηξεζεο δηαθνξηθήο πίεζεο  
(Differential Pressure Indicator) 

 
 
Σν ελδεηθηηθφ φξγαλν κέηξεζεο ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο πξννξίδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζην 
θίιηξν ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ψζηε λα ππάξρεη ηνπηθή έλδεημε ηεο πηψζεο πίεζεο ζε 
απηφ.  
 
Σα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδεηθηηθνχ νξγάλνπ κέηξεζεο δηαθνξηθήο 
πίεζεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
 
5.18.1.  Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (NG) 

πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  
 
5.18.2.  Σν ελδεηθηηθφ φξγαλν κέηξεζεο δηαθνξηθήο πίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

γηα λα ζπλδεζεί ζε δχν αλακνλέο ½" ΝΡΣ male. 
 
5.18.3.  Σν ελδεηθηηθφ φξγαλν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ  απφ αλνμείδσην 

ράιπβα, δηακέηξνπ 100mm, κε θαηαζθεπή, πιηθά θαη εγγχεζε ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν EN 837 θαη εμσηεξηθφ ηδάκη αζθαιείαο. 

 
5.18.4.  Σν αηζζεηήξην φξγαλν πξέπεη λα αληέρεη ζε ππεξπηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 30% 

κεγαιχηεξεο απφ ην άλσ φξην ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο.  
 
5.18.5.  Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξε απφ ± 2% F.S.  
 

5.18.6.  Σν φξγαλν ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζεξκνθξαζία -10C έσο + 60 C θαη 
ζρεηηθή πγξαζία κέρξη 90%.  

 
5.18.7.  Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη ΗΡ55. 
 
5.18.8.  Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη: 0 - 1 bar.  
 
5.18.9.  Σν φξγαλν ζα δηαζέηεη micro switch (κία N.C. επαθή) ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη 

ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,75 bar.  
 
 
 
6. ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 
6.1 πγθνιιήζεηο 

 
Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ ζα ειεγρζνχλ 100% ξαδηνγξαθηθά. 
 
Κψδηθαο απνδνρήο ν ΑΡΗ 1104 (ηειεπηαία έθδνζε). 
 
Ζ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο (κέζνδνο, ειεθηξφδηα, έιεγρνο, πηζηνπνίεζε 
ειεθηξνζπγθνιιεηή) ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ΑΡΗ 1104. 
 
 
 
 
 
6.2 πλαξκνιόγεζε 
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Ζ εγθαηάζηαζε ζα ζηεξίδεηαη θαηαζθεπαζηηθά έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ηάζεηο κεηαμχ 
ζσιήλσλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ. 
 
Ζ ζπλαξκνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη απφ πεπεηξακέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα 
κε ηνπο αλαθεξφκελνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο. 
 
Μφλν ηαηλία ηεθιφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζηεγαλσηηθφ πιηθφ ζηα θνριησηά κέξε ησλ 
νξγάλσλ. 
 
Σα παξεκβχζκαηα, νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 
6.3 Καισδηώζεηο Αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ 
 

Όπνπ είλαη δπλαηφ ζα πξέπεη ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη νη ζπζθεπέο λα βξίζθνληαη ζε 
ζέζεηο πξνζηηέο. Σα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη νη ζπζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα 
παξεκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία άιισλ κνλάδσλ ή δηαηάμεσλ πρ. βαλψλ θ.ιπ. 
 
Καλέλα αηζζεηήξην φξγαλν δελ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 
ζηήξημε ηνπ λα εμαξηάηαη απφ ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ή ηηο ειεθηξηθέο επαθέο 
ηνπ. 
σιήλεο, ζράξεο ή πάλει κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ζηήξημε 
ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ζηνπο αγσγνχο αεξίνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 
αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

• Σα φξγαλα δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε: 

 κεηαθηλνχκελα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ ζπλήζε ζπληήξεζε, 

 αγσγνχο πνπ ππνβάιινληαη ζε θξαδαζκνχο, 

 αγσγνχο πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκνη απφ ηηο κπξνζηηλέο ή ηηο νπίζζηεο 
πφξηεο ηεο θακπίλαο ηνπ ηαζκνχ. 

• Καλέλα ππνζηήξηγκα νξγάλνπ δελ πξέπεη λα ζπγθνιιείηαη απ’ επζείαο ζε αγσγφ 
αεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζράξα ππνζηήξημεο, ε ζράξα ζα 
πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ραιχβδηλε δηάηαμε, αλεμάξηεηε απφ ηνπο αγσγνχο 
αεξίνπ. 
 

• Όια ηα βνεζεηηθά πιηθά θαη δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλα απφ πιηθά πνπ 
δελ δηαβξψλνληαη. 

 
Όιεο νη θαισδηψζεηο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη κνλάδσλ ζα δηέξρνληαη απφ θιεηζηά 
πιαζηηθά θαλάιηα ή πιαζηηθνχο ζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ, πνπ ζα "ηξέρνπλ" ζηα 
εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηεο θακπίλαο ησλ Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ.  Σα θαλάιηα ή νη ζσιήλεο 
ησλ θαισδίσλ ζα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλα, ψζηε λα είλαη απξφζθνπηε ε νπνηαδήπνηε 
επέκβαζε ζηνλ ζηαζκφ. Ζ πιεξφηεηα ησλ θαλαιηψλ ή ησλ ζσιήλσλ ζε θαιψδηα δελ ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 75 % ηνπ σθέιηκνπ ρψξνπ ησλ. Όια ηα θαλάιηα ή νη ζσιήλεο 
ζα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ κε βίδεο ή πεξηζίληα. 
 
Κάζε θαιψδην ζα θέξεη αλεμίηειεο ελδείμεηο (θσδηθνχο αλαγλψξηζεο) θαη ζηα δχν άθξα 
ηνπο. Οη ελδείμεηο ζα αλαγξάθνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία θαη ζηα δχν άθξα ηνπο. Ζ 
θσδηθνπνίεζε ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα απνηππσζεί κε αθξίβεηα ζηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ. 
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7  ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 
 
7.1 Πιαίζην 

 
Ο Μεηξεηηθφο ηαζκφο ζα ζπλαξκνινγεζεί θαη ζπλδεζεί ζε πιαίζην.  
 
Κάζε εμάξηεκα ηνπ κεηξεηηθνχ ηκήκαηνο ζα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζπλδεδεκέλν κε ην 
πιαίζην, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θιαληδψλ ρσξίο λα πξνθαιείηαη 
απνεπζπγξάκκεζε ηνπ ξεχκαηνο. 
 
Σν πιαίζην ζα είλαη ζπγθνιιεηφ θαη ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα έρεη αξθεηή αληνρή 
θαη δπζθακςία, γηα λα ππνβαζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε ηφζν θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία φζν θαη θαηά ηελ κεηαθνξά. 
 
Ζ εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλε πάλσ ζε δνθνχο. 
 
 
 
7.2 Κακπίλα 

 
Ο Μεηξεηηθφο ηαζκφο ζα ηνπνζεηεζεί ζε κε ζεξκαηλφκελε θαη θπζηθά αεξηδφκελε 
θακπίλα, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη επηζθεςηκφηεηα ζε φια ηα εμαξηήκαηα, θαζψο θαη 
εχθνιεο ζπλδέζεηο/απνζπλδέζεηο θαη ξπζκίζεηο. 
 
Δλδεηθηηθφ ζρέδην ηεο θακπίλαο θαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. 
 
Πεξηγξαθή Κακπίλαο 
 
Ζ θακπίλα ζα είλαη απφ θχιια αλνμείδσηνπ ράιπβα (304 ή 304L) πάρνπο 2 mm 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
Θα θέξεη νπέο εμαεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αεξηζκφο ηνπ ηαζκνχ. Οη 
νπέο εμαεξηζκνχ ζα απνθιείνπλ ηελ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ ζηνλ ηαζκφ. 
 
Οη πεξζίδεο εμαεξηζκνχ ζα είλαη πεξίπνπ 6% ηεο ζπλνιηθήο θάηνςεο ηνπ ηαζκνχ θαη ζα 
είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο θνληά ζηελ νξνθή θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ηαζκνχ. 
 
ηελ κπξνζηηλή θαη ηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο θακπίλαο ζα ππάξρεη δηπιή πφξηα. Οη 
πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο. Θα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη ζα καληαιψλνπλ 
ζηηο 90ν θαη 180ν. 
 
Ζ νξνθή ηεο θακπίλαο πξέπεη λα έρεη θιίζε 10% θαη λα ππεξβαίλεη ηελ κπξνζηηλή θαη 
νπίζζηα πφξηα θαηά 5 cm. 
 
Δθφζνλ απαηηεζεί ε θακπίλα ζα έρεη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ εηδηθφ κνλσηηθφ πιηθφ, 
ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ζνξχβνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8. 
 
Σν πιαίζην θαη ε θακπίλα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθά ζεκεία γηα αλάξηεζε απφ γεξαλφ. 
 
ηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ πίιιαξ ζα ηνπνζεηεζεί εγράξαθηε πηλαθίδα (δηαζηάζεσλ 150 x 
80 mm) επί ηεο νπνίαο ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο Γηαλνκήο πνπ έρεη ηελ 
επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζηαζκνχ:  
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Γηα παξάδεηγκα: 
 
 

 
 
είηε  
 
 

 
 
 
 
 
Γηαζηάζεηο Κακπίλαο Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ 
 
Ζ αξρηηεθηνληθή δηάηαμε ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Μεηξεηηθφ 
ηαζκφ (φπσο εκθαλίδνληαη ζην ελδεηθηηθφ ζρέδην ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 1) ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα κε ηξφπν ψζηε νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο ηνπ Μεηξεηηθνχ 
ζηαζκνχ λα κελ ππεξβαίλνπλ:  

Μέγηζην πιάηνο: 2,20  m 
Μέγηζην βάζνο:   0,85 m 
Μέγηζην Ύςνο:   1,60 m 

 
 
 
8. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΘΟΡΤΒΟΤ 

 
8.1 Απνηειεζκαηηθά κέηξα ζα ιεθζνχλ γηα λα απνθεπρζνχλ ζφξπβνη αεξνδπλακηθνί 

θαη απφ ηαιαληψζεηο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο εθαξκνδφκελνπο Διιεληθνχο 
θαλνληζκνχο πεξί ζνξχβνπ. 

 
8.2 Ζ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ επηηπγράλεηαη κε ην ζσζηφ αεξνδπλακηθφ ζρεδηαζκφ 

ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη κε ηελ θαηάιιειε επέλδπζε ησλ 
ηνηρσκάησλ ηεο θακπίλαο εθφζνλ απαηηείηαη. 

 
8.3 Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη μαθληθέο αιιαγέο ζηα κεγέζε θαη ζηηο νδεχζεηο ησλ 

ζσιελψζεσλ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αεξίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πξνδηαγξαθφκελα φξηα. 
 
 
8.4 ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ ηαζκνχ ζα επηζπλαθηνχλ θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ 

εμαξηεκάησλ πνπ εθ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δεκηνπξγνχλ ζφξπβν. Σν επίπεδν 
ζνξχβνπ πνπ δεκηνπξγεί θάζε εμάξηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 60dB (A) κε 
ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αεξίνπ 20 m/sec. 

 

ΔΕΠΑ Α.Ε. 
ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΤΠΑ 92  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΣΗΛ. ΑΝΑΓΚΗ : 1188 
                               210 2701000 

ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ Α.Ε. 
ΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 11 
ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
ΣΗΛ. ΑΝΑΓΚΗ : 1133 
                               801 11 33333 
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9. ΒΑΦΗ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

 
9.1 Σα εμαξηήκαηα κέζα ζηνλ ζηαζκφ ζα βαθνχλ, ψζηε αθ’ ελφο γηα λα 

πξνζηαηεχνληαη, αθ’ εηέξνπ λα είλαη εχθνιε ε αλαγλψξηζή ηνπο θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία. 

 
9.2 Μεηά ηελ ακκνβνιή ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία κε εηδηθή αληηζθσξηαθή 

βαθή, ηα εμαξηήκαηα ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο κε ηα παξαπάλσ ρξψκαηα: 
 

σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα (γσληέο, ηαπ, θακπχιεο) 
 

Αινπκίλην 

Βάλεο πνπ ζπλήζσο είλαη αλνηθηέο θαη εμνπιηζκφο πνπ 
ζπλήζσο είλαη ζε ρξήζε 
 

 
Κίηξηλν 

Βάλεο πνπ ζπλήζσο είλαη θιεηζηέο θαη εμνπιηζκφο πνπ 
ζπλήζσο δελ είλαη ζε ρξήζε 

 
Κφθθηλν 

 

 
9.3 Ζ πνηφηεηα ηεο βαθήο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα αληέρεη ζηηο πεξηβαληνιινγηθέο 

ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο. 
 
 
 
10. ΔΛΔΓΥΟΙ - ΓΟΚΙΜΔ - ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Θα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο ζηνπο Μεηξεηηθνχο ηαζκνχο. 
 

 Έιεγρνο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ  
ΔΑΣ (Engineering Acceptance Test). 

 

 Γνθηκή - Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζκψλ ζην Δξγνζηάζην Καηαζθεπήο  
FAT (Factory Acceptance Test). 

 

 Γνθηκή - επηζεψξεζε ζηαζκψλ κεηά ηελ απνζήθεπζε ζηνλ ρψξν απνζήθεο ηεο 
ΓΔΠΑ 
STAT (Storage Acceptance Test). 

 

 Έιεγρνο - δνθηκέο ζηαζκψλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο 
SAT (Site Acceptance Test). 

 
 
10.1 Έιεγρνο θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
 
Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξαδψζεη ζηελ ΓΔΠΑ, πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο, πιήξε 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ, ηελ θακπίλα ηνπ ζηαζκνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ κε φιεο ηηο 
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα έγθξηζε ζηε ΓΔΠΑ. 
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10.2 Γνθηκή - Δπηζεώξεζε - Πηζηνπνίεζε ζην Δξγνζηάζην Καηαζθεπήο 

 
 
10.2.1 Γνθηκή Αληνρήο 
 
Μεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζή ηνπ, ν ηαζκφο ζα ππνβιεζεί ζε πδξαπιηθή δνθηκή αληνρήο ζε 
πίεζε 1,5 θνξά ηελ πίεζε ζρεδηαζκνχ. 
 
Πξηλ ηελ πδξαπιηθή δνθηκή: 
 

 νη κεηξεηέο θαη άιια παξφκνηα εμαξηήκαηα, πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο, ζα αθαηξεζνχλ θαη ζηε ζέζε ηνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ηπθιέο θιάληδεο. Θα δνθηκαζηνχλ βάλεο, θίιηξα, ζσιελψζεηο θαη ινηπά 
εμαξηήκαηα. 

 ηα εμαεξηζηηθά ζα είλαη αλνηθηά, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ 
αέξα απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

 
Ζ πίεζε δνθηκήο είλαη 28,5 bar. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο. 
 
Κακία δηαξξνή δελ είλαη επηηξεπηή. 
 
 
10.2.2 Γνθηκή ηεγαλφηεηαο 
 
Μεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ειεγρζνχλ γηα ηελ ζηεγαλφηεηά 
ηνπο κε άδσην ή αέξα. Πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε φια ηα φξγαλα λα αληέμνπλ ζηε 
δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. 
 
Ζ πίεζε δνθηκήο είλαη 19 bar. 
 
Ζ δηάξθεηα δνθηκήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 min. 
 
Κακία δηαθπγή δελ είλαη επηηξεπηή. 
 
 
10.2.3 Γνθηκή Λεηηνπξγίαο 
 
Μεηά ηελ δνθηκή πίεζεο, ε εγθαηάζηαζε ζα ππνβιεζεί ζηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 
Κάζε ζπγθξφηεκα θαη φξγαλν ζην ζχζηεκα ζα επηζεσξεζεί θαη ζα δνθηκαζζεί ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
 
 
10.2.4 Πηζηνπνηήζεηο 
 
Πηζηνπνηεηηθά ζα δνζνχλ γηα θάζε Μεηξεηηθφ ηαζκφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά ζα δειψλεηαη ζαθψο φηη ε εγθαηάζηαζε ππνβιήζεθε θαη πέηπρε 
ηθαλνπνηεηηθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη ειέγρνπο, θαη φηη ε εγθαηάζηαζε 
ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή. 
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Όιεο νη δνθηκέο ησλ πιηθψλ, ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο, ν ηξφπνο ζπγθφιιεζεο, 
πηζηνπνηεηηθά, πνξίζκαηα, ξαδηνγξαθήζεηο θ.ιπ., πνπ δεηνχληαη, ζα ππνβιεζνχλ απφ 
ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά ηελ ΓΔΠΑ ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξψλ πξηλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ, ψζηε λα παξεπξεζεί εθπξφζσπνο ηεο ΓΔΠΑ 
ή/θαη Δπηζεσξεηήο απφ γξαθείν επηζεψξεζεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δνθηκέο. 
 
 
10.3 Γνθηκή - Δπηζεώξεζε ζηαζκώλ ζηελ απνζήθε ΓΔΠΑ 

 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ ζην ρψξν απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη ε ΓΔΠΑ ζα 
γίλεη: 

 πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ ζηαζκψλ θαη 

 νπηηθή επηζεψξεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ 

 έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο (έγθξηζεο ηχπνπ), πνπ πξέπεη λα 
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, γηα ηα αθφινπζα πιηθά:  

1. Μεηξεηή αεξίνπ 
2. θαηξηθέο βάλεο 
3. Φίιηξν 
4. Βάλα αθαξηαίαο δηαθνπήο 

 
 
 
10.4 Έιεγρνη - Γνθηκέο ζηαζκώλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ ηειηθή ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Μεηξεηηθνχ ηαζκνχ, ζα 
γίλνπλ: 

 έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο εγθαηάζηαζεο ζηηο πηέζεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Κακία 
δηαθπγή δελ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί. Δάλ παξνπζηαζηνχλ δηαθπγέο, ζα 
επηζθεπαζηνχλ θαη ν ζηαζκφο ζα μαλαδνθηκαζηεί. 

 έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο βαλψλ. 

 ηειηθέο ξπζκίζεηο ζηαζκνχ. 

 δηαδηθαζία εθθίλεζεο θαη ζέζε ηνπ ζηαζκνχ ζε ιεηηνπξγία. 

 έιεγρνο ζηάζκεο ζνξχβνπ. 
 
 
 
11. ΔΓΓΡΑΦΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ -  

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

 
Ζ πξνκήζεηα ησλ Μεηξεηηθψλ ηαζκψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε βηβιίν ζπκβάλησλ 
γηα θάζε ζηαζκφ ρσξηζηά, ην νπνίν ζα καο δίλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 θαηάζηαζε (θαηάινγν) εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ κε αληίζηνηρε αλαθνξά ζην 
ζρεηηθφ δηάγξακκα ζηαζκνχ 

 ζρέδην αλαγλψξηζεο ζπγθνιιήζεσλ 

 ηα πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηψλ 

 εγρεηξίδην κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηα 
ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζεο σο θαη ζηα ηερληθά έγγξαθα 
φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ. 

 πιεξνθνξηαθά έγγξαθα φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θάζε ζηαζκνχ 

 πιεξνθνξηαθά έγγξαθα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, πνπ λα δείρλνπλ ζεκεία 
ξχζκηζεο, θιίκαθεο, θαιηκπξαξίζκαηα θ.ιπ. 
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 ηειηθφ πφξηζκα δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 

 θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο 
 
Σν βηβιίν ζπκβάλησλ απνηειεί κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 
 
12. ΠΙΝΑΚΙΓΔ 
 
Κάζε εμάξηεκα ζα θέξεη πηλαθίδα κε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ην έηνο θαηαζθεπήο 

 ηνλ ηχπν θαη αξηζκφ θαηαζθεπήο 
 
Οη πηλαθίδεο ζα είλαη απφ αινπκίλην κε ραξαγκέλα/ζπκπηεζκέλα αλεμίηεια γξάκκαηα. 
 
Οη πηλαθίδεο ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
 
 
13. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 
Με ηελ παξάδνζε ησλ ζηαζκψλ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ ΓΔΠΑ, ηα αληαιιαθηηθά, 
αλαιψζηκα θαη εξγαιεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
ζηαζκψλ. 
 
 

14. ΥΔΓΙΑ ΚΑΙ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ  

 
Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζρέδηα ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ην ζχζηεκα κνλάδσλ 
ζα είλαη ην S.I. 
 
ε φια ηα ζρέδηα ηα φξγαλα ζα εκθαλίδνληαη ζε θαηάζηαζεο εξεκίαο. Κάζε ζρέδην ζα 
έρεη ηνλ δηθφ ηνπ αξηζκφ θαη ηίηιν. 
 
Οη Μεηξεηηθνί ηαζκνί θαη ηα PILLAR ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδηα ζηα νπνία ζα 
πεξηγξάθνληαη πιήξσο νη δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο, εγθαηάζηαζεο, έλαξμε ιεηηνπξγίαο, 
ξχζκηζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα θάζε ηχπν νξγάλνπ θαη ζπζθεπήο θαζψο θαη γηα 
ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα. 
 
Θα παξαδνζνχλ 3 πιήξεηο ζεηξέο ζρεδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ γηα θάζε Μεηξεηηθφ ηαζκφ 
θαη θάζε PILLAR (as build) ζε πξσηφηππε έληππε κνξθή θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζε CD/DVD (ηα θείκελα ζε Microsoft Word .doc/docx ή ζε Acrobat .pdf θαη ηα 
ζρέδηα ζε Autocad .dwg). 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΓΔΠΑ 

ΑΝΑΘ. 5 / 27.9.2017 MS 01-01 ζειίδα 35 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 

 
ΥΗΜΑΣΙΚO ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
ΜΔΣΡΗΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
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Τπόκλεκα 
 

Item ύκβνιν Πεξηγξαθή 

1 DJ-01 Dielectric Join - Input pipe 

2 BV-01 Ball Valve - Input pipe 

3 F-01 Filter 

4 RGM Rotary Gas Meter 

5 SDV Slam Shut Valve 

6 NRV Non Return Valve 

7 BV-02 Ball Valve - Output pipe 

8 DJ-02 Dielectric Join - Output pipe 

9 PTZ Electronic Volume Corrector  

10 PI-01 Pressure Indicator - Input pipe 

11 PI-02 Pressure Indicator - Output pipe 

12 DPI Differential Pressure Indicator 

13 PT-02 Pressure Transmitter - Output pipe 

14 TT Temperature Transmitter  

15 TΖ Thermowell 

16 GD Gas Detector  

17 DV-01 Draining Valve 

18 V Needle valve 

19 VV Venting Valve 

20 PS Proximity Switch - Door Open 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΑΘΜΟΤ 
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